
 

Controllo 03 Rete

Importante: se il progetto di mobilità elettrica viene realizzato in una sede in cui una società ICT è
responsabile della rete, è indispensabile coinvolgerla sin dall'inizio della fase di pianificazione.

L'infrastruttura richiede una connessione Internet e una rete stabili. Se la rete è gestita da
un'azienda esterna, l'integrazione della mobilità elettrica deve essere discussa e definita con
l'azienda esterna nella fase iniziale di pianificazione.

Requisiti:

Per i prodotti di mobilità elettrica consigliamo un'area di rete separata, ad esempio una VLAN. In
quest'area dovrebbero trovarsi tutti i prodotti di mobilità elettrica:

- Stazioni di ricarica

- Eponet EdgeServer per la gestione del carico (DHCP)

- Contatori di energia secondo l'approvazione Eponet (indirizzo IP fisso obbligatorio)

- Tutti i dati rilevanti per la rete devono essere disponibili in forma scritta.

- Si consiglia un pacchetto dati flat con almeno 10/5 Mbit.

- Attenzione: con più di 4 stazioni di ricarica e una gestione del carico Eponet, il pacchetto dati
deve essere superiore a 10/5 Mbit!
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